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Verkosto; ÄKI keskusta, 
ÄHP3 10.2.2022 4,9 < 1 < 10

ei 
todettu

ei 
todettu 7,4 < 0,2 6,3 < 5 0 1 0

Verkosto; Puntavuori, 
ÄHP11 10.2.2022 6,7 < 1 < 10

Ummeh‐
tunut

ei 
todettu 8 < 0,2 10 < 5 0 8 0

Verkosto; Sumiainen SS8
10.2.2022 6,7 < 1 20

ei 
todettu

ei 
todettu 7,5 < 0,2 9,4 < 5 0 11 0

Verkosto; Ääneniemi, 
asiakashana ÄHP1 8.9.2022 12,6 < 1 < 10

ei 
todettu

ei 
todettu 8,2 < 0,2 6,6 < 5 0 7 0

Verkosto; Markkamäki, 
asiakashana ÄHP6 8.9.2022 13,5 < 1 < 10

ei 
todettu

ei 
todettu 8,3 < 0,2 6,6 < 5 0 24 0

Verkosto; Nakertaja, 
asiakashana SS5 8.9.2022 13,8 1,9 66

ei 
todettu

ei 
todettu 8,4 0,2 15,3 < 5 0 0 0

Verkosto; Konginkangas 
keskusta asiakashana LK3 4.10.2022 12,4 < 1 < 10

ei 
todettu

ei 
todettu 8,2 < 0,2 10,5 < 5 0 2 0

Lähtevä vesi; Häränvirta
4.10.2022 9,5 3,4 1 0,13 0,5 0 0 0

Lähtevä vesi; Liimattala
4.10.2022 7,4 2,6 0,57 0,09 1,1 0 0 0

Lähtevä vesi; Mutapohja
4.10.2022 6,6 8,7 2,4 0,31 1,1 0 0 0

Lähtevä vesi; Häränvirta
8.11.2022 6,2 < 0,8 < 0,1 < 0,5 < 0,05 3,7 1,2 < 1 < 10 0,14 0,51

ei 
todettu

ei 
todettu 1,5 7,8 35 < 0,2 6,6 < 5 <0,007 0,59 0 0 0 0

Lähtevä vesi; Häränvirta, 
jaksott., alfa 8.11.2022 <0,02 6,2
Verkosto; Hirvaskangas 
ÄHP9 8.11.2022 10,1 < 1 < 10

ei 
todettu

ei 
todettu 7,9 < 0,2 9,4 < 5 0 2 0

Verkosto; Kieppi ÄHP8, 
jaksott. 8.11.2022 9,5 4,7 < 0,1 < 0,5 < 0,05 3,8 1,2 1,2 < 10 0,14 0,51

ei 
todettu

ei 
todettu 1,5 8 24 < 0,2 6,7 < 5 <0,007 0,6 0 11 0 0

Verkosto; Suolahti 
keskusta S1 8.11.2022 11,5 < 1 < 10

ei 
todettu

ei 
todettu 7,7 < 0,2 15 < 5 0 0 0

Verkosto; Liimattala‐
Konginkangas LK3 19.12.2022 8,4 < 1 < 10

ei 
todettu

ei 
todettu 8,1 < 0,2 10,9 <5 0 0 0

 * Lyhenteet ÄHP: Äänekoski‐Hirvaskangas‐Puntavuori verkostoalue, SS: Suolahti‐Sumiainen verkostoalue LK: Liimattala‐Konginkangas vedenjakelualue/verkostoalue. Näytteenottopaikat on numeroitu verkostoalueittain.

Vuosi 2022: asiakashananäytteiden ja laitokselta lähtevien näytteiden viranomais‐ ja omavalvonnan analyysituloksia                           
Huom. Näiden lisäksi on analysoitu laajat viiden vuoden välein tehtävät analyysit huhtikuussa 2022, ja nämä tulokset on esitetty erillisessä testausselosteessa. Myös Rautionmäen asiakashananäytteen vedenaadun 
tulokset on esitetty omassa erillisessä testausselosteesaan.


