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Äänekosken Energia Oy
Kotakennääntie 31
44100 ÄÄNEKOSKI
FI

Projekti 0ÄÄNEK/31

Projektin nimi Kesäkuu 2023, verkosto

Näytenumero 23TV07735

Näytteen nimi¹ Verkosto; Rautionmäki RM1

Näyte otettu¹ 13.6.2023 08:30

Näytteenottaja¹ Janne Pajare

Näyte saapunut 13.6.2023

Määritys Menetelmän tunnus Yksikkö Tulos Rajat

Ilman lämpötila¹ °C 5,9

Esikäsittely 
ICP-analytiikka

Tehty

Antimoni LA116* µg/l < 0,3 <5 (v)

Kadmium LA116* µg/l < 0,08 <5 (v)

Kromi LA116* µg/l < 1 <50 (v)

Kupari LA116* mg/l 0,019 <2 (v)

Lyijy LA116* µg/l 0,52 <10 (v)

Nikkeli LA116* µg/l < 0,5 <20 (v)

Mangaani LA076* µg/l < 1 <50 (s)

Rauta LA076* µg/l < 10 <200 (s)

Haju LA163 Ei todettu

Maku LA163 Ei todettu

Nitraattityppi NO3 LA130* µg/l NO3-N 90

Nitriitti- ja nitraattitypen 
summa

LA130* µg/l NO23-N 90

Nitriittityppi LA129* µg/l NO2-N < 2

Orgaanisen hiilen 
kokonaismäärä, TOC

LA111* mg/l 1,4

pH LA147* 7,4 6,5-9,5 (s)

Sameus LA145* FNU < 0,2 <1 (s)

Sähkönjohtavuus LA146* µS/cm 139 <2500 (s)

Väriluku LA133* mg/l Pt < 5 <5 (s)

Fluoridi LA162* mg/l 0,13 <1,5 (v)

Nitriitti NO2 LA129* mg/l NO2 <0,007 <0,5 (v)

Nitraatti, NO3 LA005* mg/l NO3 0,40 <50 (v)

Polyaromaattiset 
hiilivedyt (PAH)

LA426* Ei todettu

Bentso(a)pyreeni LA426* ng/l < 3 <0,010 µg/l (v)

Escherichia coli LA601TH* pmy/100 ml 0 0 (v)

Heterotrofinen 
pesäkeluku 22°C

LA600TH* pmy/ml 1

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.
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Määritys Menetelmän tunnus Yksikkö Tulos Rajat

Kolimuotoiset bakteerit LA601TH* pmy/100 ml 0 0 (s)

Suolistoperäiset 
enterokokit

LA603TH* pmy/100 ml 0 0 (v)

STM:n asetus 401/2001 pienten yksiköiden talousvesi; v=vaatimus, s=suositus

Vesinäyte täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet 
(STM asetus 1352/2015).

LAUSUNTO

KVVY Tutkimus Oy

Timo Järvenpää

Kemisti

terveysvalvonta@jyvaskyla.fi
atte.myllyla@aane-energia.fi
otto.leppanen@aane-energia.fi
janne.pajari@aane-energia.fi
info@aane-energia.fi
mari.korhonen@aane-energia.fi

JAKELU

MENETELMÄVIITTEET

LA005 SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-analysaattori

LA076 SFS-EN ISO 11885:2009

LA111 SFS-EN 1484:1997

LA116 SFS-EN ISO 17294-1:2006 ja SFS-EN ISO 17294-2:2016

LA129 SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-analysaattori

LA130 SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-analysaattori

LA133 SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori

LA145 SFS-EN ISO 7027-1:2016

LA146 SFS-EN 27888:1994

LA147 SFS 3021:1979

LA162 SFS-EN ISO 10304-1:2009

LA163 Sisäinen menetelmä

LA426 SFS-ISO 28540:2018

LA600TH SFS-EN ISO 6222:1999

LA601TH SFS 3016:2011

LA603TH SFS-EN ISO 7899-2:2000

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.
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MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määritys Näyte Mittausepävarmuus Mittauspäivä Lab

Esikäsittely ICP-analytiikka 23TV07735 13.6.2023 A

Antimoni* 23TV07735 14.6.2023 A

Kadmium* 23TV07735 14.6.2023 A

Kromi* 23TV07735 14.6.2023 A

Kupari* 23TV07735 15 % 14.6.2023 A

Lyijy* 23TV07735 15 % 14.6.2023 A

Nikkeli* 23TV07735 14.6.2023 A

Mangaani* 23TV07735 14.6.2023 A

Rauta* 23TV07735 14.6.2023 A

Haju 23TV07735 13.6.2023 A

Maku 23TV07735 13.6.2023 A

Nitraattityppi NO3* 23TV07735 25 % 14.6.2023 A

Nitriitti- ja nitraattitypen summa* 23TV07735 20 % 14.6.2023 A

Nitriittityppi* 23TV07735 14.6.2023 A

Orgaanisen hiilen kokonaismäärä, 
TOC*

23TV07735 0,25 20.6.2023 A

pH* 23TV07735 0,2 14.6.2023 A

Sameus* 23TV07735 14.6.2023 A

Sähkönjohtavuus* 23TV07735 5 % 14.6.2023 A

Väriluku* 23TV07735 14.6.2023 A

Fluoridi* 23TV07735 20 % 20.6.2023 A

Nitriitti NO2* 23TV07735 15.6.2023 A

Nitraatti, NO3* 23TV07735 25 % 21.6.2023 A

Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH)* 23TV07735 14.6.2023 A

Bentso(a)pyreeni* 23TV07735 14.6.2023 A

Escherichia coli* 23TV07735 Toimitetaan pyydettäessä 13.6.2023 A

Heterotrofinen pesäkeluku 22°C* 23TV07735 Toimitetaan pyydettäessä 13.6.2023 A

Kolimuotoiset bakteerit* 23TV07735 Toimitetaan pyydettäessä 13.6.2023 A

Suolistoperäiset enterokokit* 23TV07735 Toimitetaan pyydettäessä 13.6.2023 A

A KVVY Tutkimus Oy / Tampere

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.
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